










ヒートポンプユニット
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ディップスイッチの設定

ヒートポンプ側端子台

ヒートポンプ用

接続端子台

ＬＥＤ

※必ずヒートポンプ接続用端子台とヒートポンプ側端子台の色（極性）を合わせて

接続してください。間違って接続しますと、機器の故障の原因となります。
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標準（出荷時）
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標準（出荷時）

消灯：電源ＯＦＦ

点灯：電源ＯＮ（通電中）

点滅：おしらせ表示表示中
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タンクセンサ１（最頂部）

タンクセンサ２（１２０Ｌ部）
タンクセンサ３（２６０Ｌ部）
タンクセンサ４（４００Ｌ部）
タンクセンサ５（最下部）

給湯温度センサ

水温度センサ
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凍結防止三方弁

給湯流量センサ（設定温度）

給湯流量センサ（高温）

排水三方弁　

給湯循環ポンプ


